Widok rozdzielnicy RW

skala 1:

10

RW1

Centrala wentylacyjna GOLEM-D-1.1

RW2

Centrala wentylacyjna GOLEM-D-1.2

RW3

Centrala wentylacyjna GOLEM-D-1.3

RW4

Centrala wentylacyjna GOLEM-D-1.4

RWS

Centrala wentylacyjna GOLEM-D-1.5

RW6

Centrala wentylacyjna GOLEM-D-1.6

RW7

Centrala wentylacyjna GOLEM-D-1.7

RW8

Centrala wentylacyjna GOLEM-D-1.8

RW9

Centrala wentylacyjna GOLEM-D-1.9

RW10

Centrala wentylacyjna GOLEM-D-1.10

RWI11

Centrala wentylacyjna GOLEM-D-1.11

RW12

Centrala wentylacyjna GOLEM-D-1.12

RWI13

Centrala wentylacyjna GOLEM-D-1.13

ROZDZIELNICA RW Pz =83 kW
kj=0,9
YKY 5x10 mm2
FR30332A
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GOLEM-D-1.1 GOLEM-D-1.2 GOLEM-D-1.3 GOLEM-D-1.4 GOLEM-D-1.5 GOLEM-D-1.6 | |GOLEM-D-1.7 GOLEM-D-1.8 GOLEM-D-1.9 GOLEM-D-1.10 |GOLEM-D-1.11 |GOLEM-D-1.12| |GOLEM-D-1.13
Obwod RW1 RW2 RW3 RW4 RWS5 RW6 RW7 RWS8 RW9 RW10 RWI11 RWI12 RWI13
Pz [kW] 0,6 0,8 0,4 0,8 0,8 0,4 0,9 0,8 0,7 0,7 1,1 1,1 0,3
Zabezpieczenie | S 303 C 10 3P S303C103P S303C103P S303C103P S303C103P S303C103P S303C103P S303C103P S303C103P S303C103P S303C103P S$303C103P S303C103P
10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A
Kabel YDY 5x2,5mm2 | YDY 5x2,5mm2 | YDY 5x2,5mm2 | YDY 5x2,5 mm2 | YDY 5x2,5mm2 | YDY 5x2,5 mm2 | YDY 5x2,5mm2 | YDY 5x2,5mm2 | YDY 5x2,5mm2 | YDY 5x2,5mm2 | YDY 5x2,5 mm2 | YDY 5x2,5 mm2 | YDY 5x2,5 mm2
Dlugos¢ [m] 5 10 17 23 30 33 42 51 26 14 20 42 60
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